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Skala:
1:500

wrzesień
2018 r.

proj. SO-4-  Szafa Oświetlenia Ulicznego z 4 obwodami
oświetleniowymi

proj. YAKXS 4x35 mm2- 1325m (1112m wykopu)
w rurze ochronnej fi 75

proj. YAKXS 4x70 mm2- 25m (16m wykopu)
w rurze ochronnej fi 110,
wspólnie z 3xYAKXS 4x35 mm2 - 3x20m (16m wykopu)
w rurze ochronnej fi 75

Słup ocynkowany o wysokości 5m- 29 szt.
Wysięgnik okrągły 1x1- 26 szt.
Wysięgnik okrągły podwójny 1x1 120 st.- 2 szt.
Wysięgnik okrągły podwójny 1x1 180 st.- 1 szt.
Oprawa typu LED 50W- 32 szt.

Koliczje z liniami gazowymi6
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